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В предшествующие 20–25 лет в условиях технического прогресса круп-
ных тепловых электростанций, развития ядерной энергетики и низкой сто-
имости топлива мелкие ТЭЦ потеряли свою конкурентоспособность, и их 
строительство было прекращено, хотя попытки обосновать их энергосбере-
гающую эффективность предпринимались в начале 1980-х гг.  
В настоящее время, когда строительство крупных тепловых электростан-
ций сталкивается с серьезными социальными, экологическими и инвести-
ционными трудностями, когда прежняя идеология развития крупной теп-
лофикации оказывается технически и экономически проблематичной, а 
стоимость органического топлива приблизилась к мировым ценам, рента-
бельными во многих случаях становятся малые ТЭЦ, о чем свидетельству-
ют обоснования их эффективности в условиях рыночной экономики. К то-
му же малые ТЭЦ претерпевают существенное техническое изменение в 
части повышения экономичности и качества основного оборудования, 
снижения его материалоемкости, автоматизации управления технологиче-
скими процессами, применения блочного монтажа оборудования и др. Их 
 77 
достоинствами являются быстрота сооружения, небольшие единовремен-
ные капиталовложения и возможность строительства за счет средств от-
раслевых министерств и ведомств. 
Естественно, малые ТЭЦ не противопоставляются средним и крупным 
электростанциям (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС), а дополняют их в электроэнергетиче-
ском балансе энергосистемы и рассматриваются в качестве источника эко-
номии энергоресурсов. 
Даже при ведомственной принадлежности быстрое развитие малой 
энергетики может заметно пополнить баланс мощности в энергосистеме и 
облегчить техническое перевооружение (обновление) существующих и 
строительство новых крупных электростанций. 
В ряде случаев небольшие теплофикационные установки могут уста-
навливаться на действующих и новых промышленных и промышленно-
отопительных котельных. 
Как показало изучение вопроса возможной турбинизации производ-
ственных и отопительных котельных с промышленными паровыми котла-
ми (рабочее давление пара – 1,3–1,4 МПа при температуре насыщения ли-
бо перегреве до 250 С), как правило, применяется дросселирование свеже-
го пара с целью получения пара требуемых параметров. Либо прямо на 
котлах держат необходимое понижение давления пара. В обоих случаях не 
используется возможная потенциальная энергия пара, полученная от сжи-
гаемого топлива. 
При установке в таких котельных паровых противодавленческих турбо-
агрегатов малой мощности пропускаемый через них пар срабатывает от 
начальных параметров на котлах до давления, нужного потребителю, и в 
результате бесполезно теряемый до этого потенциал пара будет использо-
ваться для выработки малозатратной электрической энергии. Увеличение 
абсолютного расхода топлива котельной, связанное с производством элек-
троэнергии, составляет в зависимости от мощности турбоустановки 3–7 % 
к расходу топлива, затрачиваемому на производство тепловой энергии. 
Вырабатываемая турбогенератором электроэнергия идет на покрытие 
собственных нужд котельной и предприятия, а ее избыток может прода-
ваться в энергосистему на выгодных условиях, что предусмотрено прави-
тельственным нормативным актом развития и стимулирования малой энер-
гетики. 
Развитие малой теплофикации на базе турбинизации котельных нача-
лось в Беларуси (впервые в СНГ) в 1994 г., когда по инициативе белорус-
ских энергетиков на ОАО «Калужский турбинный завод» (Россия) начали 
создаваться первые блочные паровые теплофикационные турбогенератор-
ные установки мощностью 600 и 3500 кВт с производственным и отопи-
тельным противодавлением для конкретных объектов. 
Турбогенераторная блочная установка состоит из смонтированных на 
общей раме со встроенным маслобаком турбины, редуктора (не у всех тур-
боустановок), генератора, пускового масляного электронасоса. Клапан 
предохранительный, эжектор пароструйный, пульт управления и щит гене-
раторный, поставляемые с установкой, устанавливаются рядом. 
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Удельная заводская стоимость турбогенераторов типа ТГ в зависимости 
от мощности составляет 240–500 тыс. бел. руб за 1 кВт. 
За счет комбинированного производства теплоты и электроэнергии на 
базе существующих промышленных и отопительных котельных затраты на 
установку турбогенератора окупаются за три–пять лет. При этом повыша-
ется автономность энергоснабжения котельной, позволяя оставаться ей  
в рабочем режиме при отключении от энергосистемы, т. е. сохранить  
технологический процесс предприятий, связанных с котельной по пару и 
теплоте. 
В основном паровые котлы существующих котельных вырабатывают 
пар давлением 1,0–1,4 МПа, тогда как потребителям требуется пар давле-
нием 0,12–0,5 МПа. В большинстве случаев перепад давления срабатыва-
ется на РОУ и потенциальная энергия давления безвозвратно теряется. 
Турбоагрегаты могут быть включены в тепловую схему котельной, и тем 
самым удастся получить независимый энергоисточник, превратив котель-
ную в мини-ТЭЦ. 
Рассмотрим установку турбоагрегата ТГ 3,5/6,3-P12/1,2 на районной 
котельной «Северная» (г. Гродно), являющуюся одним из наиболее круп-
ных источников централизованного теплоснабжения города. 
Основное оборудование котельной: 
 четыре паровых котла с единичной мощностью по 50 т/ч; 
 шесть водогрейных котлов с единичной мощностью по 50 Гкал/ч. 
Характеристика устанавливаемой турбины: 
 мощность электрическая номинальная при Nэ = 0,8 МВт.  
Номинальные параметры сухого насыщенного пара перед турбиной: 
 давление абс., МПа (кгс/см2), –                                           1,18 (12); 
 температура –                                                                         230 C; 
 степень сухости (не менее) –                                                0,999; 
 расход пара на номинальной мощности, т/ч (не более), – 48,0. 
Давление пара за турбиной (противодавление) абс., МПа (кгс/см2): 
 номинальное –    0,118 (1,2); 
 максимальное –  0,4 (4,0); 
 минимальное –   0,06 (0,6). 
Габаритные размеры ПТГ, смонтированного на общей раме, м: 
 длина –      6,827; 
 ширина –  2,700; 
 высота –   3,353. 
Зависимость электрической мощности от производительности и вели-
чины противодавления представлена на рис. 1. 
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Рис. 1.  Энергетическая характеристика турбогенераторной установки ТГ 3,5/10,5-Р12/1 
ОАО КТЗ: р0, t0 – давление и температура пара перед турбиной; GD – расход пара на тур- 
бину; р2 – давление пара за турбиной; Nэ – электрическая мощность 
Принципиальная тепловая схема котельной после реконструкции при-
обретает следующий вид (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Принципиальная тепловая схема котельной 
 
Для оценки эффективности использования инвестиционных ресурсов 
рассчитываются показатели функционирования рассматриваемого объекта 
без намечаемой реконструкции и с учетом ее проведения. Эффективность 
определяется по изменению показателей. 
 
 
Рис. 3. Укрупненный баланс выработки электрической и тепловой энергии 
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Укрупненный баланс выработки электрической и тепловой энергии по 
ПОЭиЭ «Гродноэнерго» до реконструкции районной котельной «Север-
ная» в г. Гродно с установкой турбин и после (W1 – выработка электро-
энергии генерирующими мощностями; W2 – потребление электроэнергии 
РК на обеспечение собственных нужд; W0 и W01 – отпуск электроэнергии 
потребителям до и после реконструкции; Т1 и Т2 – расходы топлива до и 
после реконструкции; Н0, Н1 и Н2 – отпуск теплоты потребителям от объ-
ектов энергосистемы и РК до и после реконструкции. 
Рассматриваемый энергоисточник является структурной единицей 
энергосистемы «Гродноэнерго», и результаты его реконструкции повлияют 
на работу всей системы. Для определения эффекта от установки турби- 
ны на котельной составлена упрощенная схема энергобаланса системы  
(рис. 3) с технико-экономическими показателями (табл. 1). 
Таблица 1 
Технико-экономические показатели 
 
Показатель* Без проекта По проекту 
 Установленная мощность: 
электрическая, МВт 
тепловая, Гкал/ч 
 
– 
412,0 
 
3,5 
415,0 
 Годовой отпуск производимой продукции: 
электроэнергия, млн кВтч 
млрд руб 
тепловая энергия, тыс. Гкал 
млрд руб 
 
– 
– 
409,1 
1559,59 
25,2 
259,13 
409,1 
1559,59 
 Всего – отпуск производимой продукции, млрд руб/год 1559,59 1818,72 
 Удельный расход условного топлива: 
отпуск электроэнергии, г/(кВтч) 
отпуск теплоты, кг/Гкал 
 
– 
166,4 
 
165,3 
167,2 
 Себестоимость отпускаемой продукции, млрд руб/год 1608,71 1699,56 
 Себестоимость отпускаемой продукции: 
электроэнергия, руб/(кВтч), 
в том числе топливная составляющая руб/(кВтч) 
тепловая энергия, тыс. руб/Гкал, 
в том числе топливная составляющая, тыс. руб/Гкал 
 
– 
– 
3932,3 
3001,7 
 
3966,8 
2982,0 
4012,4 
3016,1 
 Балансовая прибыль, млрд руб/год  130,84 
 Чистая прибыль, млрд руб/год  95,9 
 Срок окупаемости капиталовложений (по чистой  
   прибыли), лет 
  
3,3 
 Срок возврата капитала, лет  4,8 
 
* На 01.04.2003. 
 
Не только приведенный выше, но и многие другие примеры (включая 
реализованные проекты) показывают, что в новых экономических услови-
ях энергосбережение на базе небольших теплофикационных установок 
оказывается вполне конкурентоспособным и рентабельным. Для этого 
суммарные удельные капитальные вложения в них должны находиться в 
пределах 500–700 тыс. руб/кВт, удельный расход топлива на выработку 
электроэнергии – на  уровне  170 г у. т./(кВтч),  а  число  часов  использо-
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вания установленной электрической и соответственно тепловой мощности 
должно составлять 7000–8000. 
В этой части РУП «БелНИПИэнергопром» совместно с учеными из БНТУ 
проводятся исследования и технические проработки ряда районных отопи-
тельных котельных, которые уже получают практическую реализацию. 
 
В Ы В О Д 
 
Оснащение паровых турбин средних и малых котельных экономически 
оправдано и может быть рекомендовано к реализации при реконструкции и 
строительстве новых котельных. 
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